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17 Θ.Σ. & 1 ΑΜΕΑ
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ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
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Παθητική πυροπροστασία

ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΠ3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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πυράντοχη

γυψοσανίδα

ΕΞΟΔΟΣ 5

1.10>0.90μ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 2

1.91>0.90μ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 1

1.92>0.90μ

ΠΥΡ/ΣΜΑ 4

3.60τμ

ΠΥΡ/ΣΜΑ 3

25.31τμ

ΠΥΡ/ΣΜΑ 5

271.22τμ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΟΡΙΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ




